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Roczna ocena jakosci wody (od 02.06.2017 r. do 02.06.2018 r.)
na plywalni Basen-Plywalnia w Gryficach, ul. Sienkiewicza 10

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1261 z pdzn. zm.) oraz § 4 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze:

1. Woda doprowadzana na plywalni¢ pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia

1 spetnia wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci  wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2294);,

2. Plywania wyposazona jest w 3 niecki basenowe, 1 jacuzzi, 6 natryskow (3 w czesci
damskiej 1 3 w czesci meskiej), z ktoérych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie

z wymaganiem rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim

powinna odpowiadac woda na plywalniach.

3. Ocena parametrow jakosci wody na plywalni dokonywana byta przez zarzadzajgcego
ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, 2z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiarow w zakresie pH, potencjalu redox, chloru wolnego, chloru
Zwigzanego,

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzgdzajgcego:

1) zgodnie z wustalonym z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Gryficach harmonogramem oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji
mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalgczniku Nr 1 i Nr 2
do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach.

— zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowatl: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36 °C, Legionella sp.,
metnos¢, chloroform, X THM , azotany, utlenialnosc.



3) pomiary potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwigzanego dokonywat
przedstawiciel ~ laboratorium  kazdorazowo ~z  wykonywaniem badan
mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania probek

4) zgodnie z wymagang czestotliwoscig okreslong w zatgezniku Nr 2 do rozporzgdzenia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda
na pltywalniach;

5) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w  zalaczniku Nr 4
do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiadaé woda na plywalniach;

6) w laboratorium, posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,
tj. Laboratorium Badawcze JARS Sp. z o.0. Lajski ul. Koscielna 2a,

05-119 Legionowo (w roku 2017) oraz Laboratorium Badawcze SGS Polska
Sp. z 0.0., ul. Cieszynska 52a, 43-200 Pszczyna (w roku 2018).

5. Zarzadzajacy plywalnig przekazywal terminowo Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatan
naprawczych w przypadku, gdy woda niespelniana wymagan okreslonych w zatgczniku
Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymaganh, jakim
powinna odpowiadaé woda na plywalniach.

Tabela Nr 1 Wyniki badan wody na ptywalni wykonane przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gryficach

Wynik: odpowiada wymaganiom
Lp. Data . Miejsce ,pob.rania Nr sprawozdania rozporzadzenia'/przekro.czony
pobrania probki parametr — nie odpowiada
wymaganiom rozporzadzenia
woda wprowadzana | MWIZ/127/18;
1. | 05.02.2018 1. do niecki basenu F-CHW/128/18; odpowiada wymaganiom
plywackiego Spr/SR/K/211/18
felea MWIZ/127/18;
2. | 05.02.2018 . AN la.se“” F-CHW/128/18; odpowiada wymaganiom
L Spr/SR/K/211/18
woda wprowadzana | MWIZ/127/18;
3. 1 05.02.2018r. do niecki basenu F-CHW/128/18; odpowiada wymaganiom
rekreacyjnego Spi/SR/K/211/18
niecka basenu MWIZ/127/18;
4, 105.02.2018 . o . F-CHW/128/18,; odpowiada wymaganiom
refpsampliees Spr/SR/K/211/18
woda wprowadzana MWIZ/129/18;
5. 105.02.2018r. ; kp ; . F-CHW/130/18; odpowiada wymaganiom
niecka jacuzzi Spr/SR/K/212/18
MWIZ/129/18;
6. | 05.02.2018r. niecka jacuzzi F-CHW/130/18; odpowiada wymaganiom
Sp:/SR/K/212/18
woda wprowadzana MWIZ 30/ 18; odpowiada wymaganiom
7. | 05.02.2018 1. g el F-CHW/130/18; P ymag
niecka brodzika | g ySR/K/212/18




MWIZ/129/18;

05.02.2018 r. niecka brodzika F-CHW/130/18, odpowiada wymaganiom

Spr/SR/K/212/18

Jako$¢ wody na plywalni Basen-Plywalnia Gryfice, ul. Sienkiewicza 10 w ocenianym

okresie w wiekszosci probek spetniata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne,
jedynie w kilku probkach pobranych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartosci j.:

w probce wody pobranej w dniu 14.09.2017 r. z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi
stwierdzono  obecno$¢  bakterii Pseudomonas  aeruginosa ~w  ilosci
53-jtk/100-ml; — , —

w probce wody pobranej w dniu 28.09.2017 r. z systemu cyrkulacji niecki jacuzzi
stwierdzono  obecno$¢  bakterii ~ Pseudomonas  aeruginosa  w ilosci
>100 jtk/100 ml; oraz ogdlng liczbe mikroorganizmoéw w 36+2°C po 48h w ilosci
>300 jtk/ml;

w probee wody pobranej w dniu 09.04.2018 r. z systemu cyrkulacji niecki brodzika
dla dzieci stwierdzono obecno$é ogélnej liczby mikroorganizméw w 36+2°C po 48h w
ilosci 44 jtk/ml;

w probce wody pobranej w dniu 04.08.2017 r. z niecek basenu rekreacyjnego.
sportowego oraz brodzika dla dzieci stwierdzono podwyzszong wartos¢ chloru
wolnego — ti. 1,21 mg/l; 107 mwofl; 0,70 mg/l (sprawozdanie Nr 1562/6317-
6320/2017 z dnia 09.08.201178 r.);

w probce wody pobranej w dniu 14.09.2017 r. z niecki basenu rekreacyjnego,
stwierdzono podwyzszong warto$¢ chloru wolnego — tj. 0,85 mg/l (sprawozdanie
Nr 3921/08/2017/F/5 z dnia 28.09.2017 1.);

w probce wody pobranej w dniu 25.10.2017 r. z kurka do poboru wody wprowadzane;
do niecki jacuzzi, stwierdzono podwyzszong warto$¢ chloru wolnego — tj. 0,87 mg/l
(sprawozdanie Nr 1523/10/2017/F/2 z dnia 31.10.2017 1.);

w probce wody pobranej w dniu 09.01.2018 r. z niecki basenu rekreacyjnego,
stwierdzono podwyzszong warto$¢ chloru wolnego — tj. 0,95 mg/l (sprawozdanie
Nr SB/04996/01/2018 z dnia 23.01.2018 1.);

w probce wody pobranej w dniu 09.01.2018 r. z niecki brodzika dla dzieci,
stwierdzono podwyzszong warto$¢ chloru zwigzanego — tj. 0,45 mg/l oraz
chloroformu — 0,053 mg/l (sprawozdanie Nr SB/04997/01/2018 z dnia 23.01.2018 r.);
w probce wody pobranej w dniu 05.02.2018 r. z kurka do poboru wody wprowadzane]
do niecki jacuzzi, stwierdzono podwyzszong warto$¢ chloru zwigzanego -
tj. 0,47 mg/l (sprawozdanie Nr SB/10820/02/2018 z dnia 13.02.2018 1.);

w probce wody pobranej w dniu 05.02.2018 r. z niecki jacuzzi, stwierdzono
podwyzszong wartos¢ chloru zwigzanego - tj. 0,59 mg/l (sprawozdanie
Nr SB/12018/02/2018 z dnia 16.02.2018 1.);




—  w probee wody pobranej w dniu 05.02.2018 r. z kurka do poboru wody wprowadzanej
do niecki basenu rekreacyjnego stwierdzono podwyzszong warto$¢ chloru zwigzanego
— tj. 0,72 mg/l (sprawozdanie Nr SB/10825/02/2018 z dnia 13.02.2018 r.);

— W probce wody pobranej w dniu 05.02.2018 r. z niecki basenu rekreacyjnego,
stwierdzono  podwyzszong warto$é chloru wolnego - tj. 0,80 mg/l
oraz chloru zwigzanego — tj. 0,47 mg/l (sprawozdanie Nr SB/10818/02/2018 z dnia
13.02.2018 1.);

—  w prébee wody pobranej w dniu 05.02.2018 r. z kurka do poboru wody wprowadzanej
do niecki brodzika dla dzieci, stwierdzono podwyzszong warto$¢ chloru zwigzanego —
tj. 0,46 mg/l (sprawozdanie Nr SB/10821/02/2018 z dnia 13.02.2018 r.);

—  w prébce wody pobranej w dniu 05.02.2018 r. z kurka do poboru wody wprowadzanej

do niecki basenu sportowego, stwierdzono podwyzszong wartos¢ chloru zwigzanego —
tj. 0,43 mg/l (sprawozdanie Nr SB/10822/02/2018 z dnia 13.02.2018 r.);

—  w prébce wody pobranej w dniu 05.03.2018 r. z kurka do poboru wody wprowadzanej
do niecki jacuzzi, stwierdzono podwyzszong wartos¢ chloru zwigzanego -
tj. 0,40 mg/1 (sprawozdanie Nr SB/18479/03/2018 z dnia 08.03.2018 r.);

W zwiazku ze stwierdzonymi przekroczeniami Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gryficach wystosowal do Biura Zarzadu Plywalni, ul. Sienkiewicza 14,
72-300 Gryfice, pisma o nieprawidtowej jakosci wody na ptywalni i koniecznosci podjecia
dziatan naprawczych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach po przeprowadzeniu analizy
przekroczen i ich wptywu na zdrowie ludzi stwierdzit, ze:

— w przypadku przekroczen mikrobiologicznych zarzadzajacy ptywalnig podejmowal
natychmiastowe dziatania naprawcze w celu doprowadzenia jakosci wody
do wymagan rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na plywalniach — w zwigzku z powyzszym mogly
one mie¢ minimalny wptyw na zdrowie ludzi;

— w przypadku przekroczen fizykochemicznych byly to przekroczenia niewielkie,
w minimalny stopniu mogace mie¢ wplyw na zdrowie ludzi — zarzadzajacy przez caly
okres dgzy! do uzyskania prawidlowych wynikow

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach majgc na uwadze powyzszg
analize stwierdza, ze Biuro Zarzadu Plywalni, ul. Sienkiewicza 14, 72-300 Gryfice
prowadzitlo oceng jakosci wody na plywalni Basen - Plywalnia w  Gryficach,
ul. Sienkiewicza 10, zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow oraz w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo zdrowotne 0sob korzystajgcych z ptywalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na ptywalni Basen —
Plywalnia w Gryficach ul. Sienkiewicza 10, w tym woda wprowadzana na ptywalni¢ spetnia
wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w zalgcznikach Nr 1 1 2



do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, Jjakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 1., poz. 2016).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzadzenia zarzadzajgcy ptywalnig
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowe] (jezeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie
jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wlasciwego inspektora sanitarnego.
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Do wiadomosci:
1. Zachodniopomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
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